
A

E

D

C

B

F

A

E

D

C

B

F

1 15141312111098765432 16

1 15141312111098765432 16

+
=02.12.2021

vpla0001.zng
00010019

Zaehlerplatz Hausanlage mit Photovoltaik Eigenverbrauch
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N N
PE PE

-1P1

-1F0
SLS
≤50A

-1P2

-Hausanlage

L1 L2 L3 N PE

-Photovoltaik

L1 L2 L3 N PE

Hauptabzweigklemme

-1W1
NYM-J/ NYY-J
≥5x16mm²L1 L2 L3 N PE

Auf Farben achten!!!
Pv-Anlage ≥30KWp
(Messkonzept 3)

Stromschienensystem

Messkonzept 3
PV-Selbstverbrauch

VDE-AR-N 4100
sowie die ergänzenden
Bestimmungen zur TAB
beachten
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-1F0 mit Sperr- und Plombierkappe!!
-1P1 wird durch die Gemeindewerke Grefrath montiert.-Potentialausgleichsch

-1W2
NYM-J
≥10mm²
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Zählerplatz Hausanlage
 mit Photovoltaik Eigenverbrauch
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